
Trinkwasseruntersuchung Gsoll Krumpental Fölz

Versorgungszone

Gsoll, Veiglwiese

Siedlung Trofeng, 

Siedlung 

Geyeregg

Sannstraße

Hieflauerstraße

Siedl. Münichtal

Krumpental, 

Ramsau

Münzboden

Innenstadt Fölz

Richtwert 

bzw.

Grenzwert

Temperatur beim Hochbehälter 6,7 6,8 7,4 25 °C

pH Wert 8,0 8,1 8,0 6,5 - 9,5

Gesamthärte in °dH 7,7 6,9 7,7 -

Nitrat in mg/l NO3 3,5 3,8 2,6 50

Nitrit in mg/l NO2 < 0,005 < 0,007 < 0,005 0,1

Calcium in mg/l 39,1 42,5 37,6 -

Magnesium in mg/l 9,6 4,1 10,4 -

Chlorid in mg/l 9,1 1,1 1,4 200

Sulfat in mg/l 23,0 6,8 17,0 250

Pestizide 2022 Versorgung Krumpental

Quellgebiet

Auf Grund der Trinkwasser-Informationsverordnung, BGBl. II Nr. 352/1999 hat der Betreiber einer 

Wasserversorgungsanlage die Abnehmer über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Die Untersuchungsergenisse werde daher wie folgt bekannt gegeben.

Trinkwasserinformation 

 2022

Sämtliche untersuchten Pestizide, relevante und nicht relevante Pestizidmetaboliten liegen unter 

der jeweiligen Bestimmungsgrenze.


